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Dok. Nr.: D-21273450

INSPEKTIONSBERICHT

iiber eine Inspektion gem. ONORM M 5874 im Rah der Trink verordnung / OLMB Kapitel B1 in der jeweils giiltigen Fassung
Der Inspektionsbericht umfasst Ortsbefund, Priifbericht und Gutachten
Dieser Inspektionsbericht gift nur fur den/die Untersuchungsauftrag/-auftrage der gegenstandiichen Auftragsnummer.
Dieser Inspektionsbericht darf nur im Gesamten vervielfaltigt und nur mit Zustimimung der AGES wettergegeben oder veroffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefigt
werden Es gelten die AGB der AGES.

Auftragsnummer: 26055748

Kunde/Auftraggeber: Gemeinde Dorfstetten

Kundennummer: 6203947

Datum der Inspektion: siehe Datum/Daten der Probenahme(n)

Inspiziertes Objekt: WVA Dorfstetten, GS2-WB-500/006

Anlagen-Id: WB-500

Leiterin der Inspektion: Dipl.Ing. (FH) Birgit Huemer

Rechnungsempfanger: Gemeinde Dorfstetten, Forstamt 82, 4392 Dorfstetten
Inspektionsbericht ergeht an: Amt der NO Landesregierung

Gemeinde Dorfstetten, Johann Leonhartsberger
Gemeinde Dorfstetten
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ORTSBEFUND

Parameter Ergebnis NI K

Beschreibung der Wasserversorgungsanlage

Begutachtetes Objekt Quellsammelschacht Pilz, Hochbehaiter 1
Lage:

Die Wasserversorgungsanlage befindet sich in einer Hanglage.

Einzugsgebiet:
Waldgebiet und Grinland.

Beim Quelisammelschacht 1 Parz. Nr, 1141/1 befindet sich in
unmittelbarer Ndhe ein Wildgehege.

Beschreibung der Anlage 1
Anlage:
Die Wasserversorgungsanlage besteht aus 5 Quellfassungen, 3
Quellsammelschachten, gelegen auf den Parz.Nr. 1141/1(Hauser),
Parz.Nr. 1259 (Kern-Pilz), Parz.Nr. 1296/1 (Kern-Hofer) und einem
Hochbehalter mit zwei Wasserkammern (Fassungsvermégen: je 30
m3).
Verteilte Wassermenge 50,0 m*/d 1
Versorgungsumfang Gemeindewasserversorgung 1
Sehutzgebiet Der Zustand des erfassten Einzugsgebietes lasst einen ]

ausreichenden Schutz fir das Wasservorkommen erwarten.

Der bauliche und technische Zustand der Wassergewinnungs- und
Mégliche Verunreinigung -forderungsanlage verhindert - soweit ersichtlich - jede 1
Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich.

Die Einrichtungen fir Transport und Speicherung des Wassers sind

Versorgungsnetz soweit ersichtlich in einem salchen Zustand, dass jede 1
Beeintrachtigung der Wassergiite verhindert wird.

Aufbereitung des Trinkwassers Es wird keine Aufbereitungsanlage betrieben. 1

Technische Ausfihrung Die Anlage wurde dem Stand der Technik entsprechend errichtet. 1

Angaben zur Eigenkontrolle Es werden Aufzeichnungen Uber die Eigenkontrolle gefiihrt. 1

Zustand der WVA bei der Inspektion Die Anlage befindet sich in ordnungsgemaBem Zustand. 1

Festgestellte Mangel keine 1

Baulich-technische Veranderungen an

. lis Ischacht Pil ichtet. 1
der Anlage seit dem letzten Ortsbefund Cuitslsamelsratnt Pie Barge fou ormchie

Kommentar (Verwendetes Untersuchungsverfahren):

1} Inspektion einer Wasserversorgungsanlage
Ext.Norm: ONORM M5874:2009; EN 1SO 19458:2006; ISO 5667-5:2006
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PRUFBERICHT

Dieser Priifbericht einschlieBlich der enthaltenen Prifergebnisse gilt ausschlieBlich fiir den/die vorliegenden Priifgegenstand/-gegenstande und den
Umfang der durchgefiihrten Untersuchungen. Auf Probenahme, Lagerung und Transport bis zur Ubergabe an die AGES hatte die Priifstelle keinen
Einfluss, sofern die Probenahme nicht durch die AGES erfolgte und nachstehend dokumentiert ist. Die Messunsicherheit, die sich aus der Probenahme
ergibt, ist nicht in der erweiterten Messunsicherheit (sofern angegeben) beriicksichtigt, sofern nicht ausdriicklich anders angegeben Dieser Priifbericht
darf grundsatzlich nur im Gesamten vervielfaltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder verdffentlicht werden, weiters darf nichts

hinzugefligt werden. Es gelten die AGB der AGES

Probenummer: 26055748-001

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:

Probenahmedatum:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:

Witterung bei der Probenahme:

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T26-00404.5

05.05.2026

Privatprobe

Trinkwasser

nicht desinfiziertes TW

Mindestuntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser + Lokalaugenschein
nicht desinfiziertes Trinkwasser

laut Parameterliste

WVA Dorfstetten, GS2-WB-500/006

WB-500

Ortsnetz Dorfstetten, Bereich Zentrum, Gemeindeamt
006040

04.05.2026
AGES

Ja

Rene Ruhmer
sonnig

05.05.2026 - 21.05.2026

Parameter Ergebnis K
Untersuchungsumfang

Untersuchungsumfang MU - Mindestuntersuchung gem. TWV, Anhang Il Teil AZ 3 2
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser. 2
Riickschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung ldsst einen Ruckschluss auf die Beschaffenheit 5
Verbraucher beim Verbraucher zu.

Riickschluss auf Diese Untersuchung lasst keinen Riickschluss auf die 5
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.

Angewendete . :

Wasseraufbereitungsverfahren heine Wassaraufoareiting .
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Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 9,2 grd C 3
pH Wert (vor Ort) 6,45 6,50 - 9,50 4
Leitfahigkeit (vor Ort) 74 max. 2500 us/cm 5
Farbung (vor Ort) farblos, klar 6
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 6
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 6
Chemische Parameter

Gesamtharte 0,24 mmol/t 7
Gesamtharte 1.3 °dH 7
Carbonatharte 1,3 °dH 8
Saurekapazitat bis pH 4,3 0,46 mmol/l 8
Calcium (Ca) 7.6 ma/l 7
Magnesium (Mg) 12 mg/! 7
NPOC (nicht ausblasbarer organischer -

Kohlenétafﬂ ’ ik mg/l .
Nitrat 4,0 max. 50 mg/| 10
Nitrit <0,020 max. 0,10 mg/I| 11
Ammonium <0,040 max. 0,50 ma/l 12
Chlorid (Cl4) <50 max. 200 mg/!| 10
Sulfat 8,5 max. 250 mg/! 10
Eisen (Fe) <{,0300 max. 0,200 mg/I 7
Mangan (Mn) <0,0100 max. 0,0500 mag/! 7
Natrium (Na) 53 max. 200,0 mg/I 7
Kalium (K} <1,00 mg/I 7
Mikrobioclogische Parameter

koloniebildende Einheiten bei 22°C )
Bebriitungstemperatur - na%. 190 KBE/ml 12
kolo?iebiidende Einheiten bei 37°C P max. 20 KBE/m| 13
Bebriitungstemperatur

Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 14
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100mi 14
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 15

Allféllig verwendete Abkirzungen:

IPW ... Indikatorparameterwert ("Richtwert")

n.a. .. nicht auswertbar

N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW ... Parameterwert ("Grenzwert")
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert])

x ... Verfahren nicht akkreditiert
K ... Kommentar

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

2) Inspektion einer Wasserversorgungsanlage: Festlegung des Untersuchungsumfanges
Ext.Norm: EN ISO 19458:2006; ISO 5667-5.2006

3.) Bestimmung der Temperatur im Wasser
Ext.Norm: ONORM M 6616:1994-03, Dok Code: 7508

4) Bestimmung des pH-Wartes
Ext.Norm: EN |SO 10523:2012-02, Dok.Code: 7512

5) Bestir
Ext.Notr

der elektrischen Leitfahigkeit (Bezugstemperatur: 20°C}
EN 27888:1993-09, Dok Code: 7511
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6) Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der auBeren Beschaffenheit einer Wasserprobe
Ext.Norm ONORM M 6620:2012-12, Dok Code: 8689
7) Bestimmung von ausgewahlten Elementen (Eisen, Mangan, Calaum, Magnesium, Natrium, Kalium, Aluminum) durch ICP-OES
Ext Norm EN {SO 11885:2009-05, Dok.Code. 7498
8) Bestimmung der Leitfhigkeit, des pH-Wertes, des Calaums und Magnesiumgehaltes, der Saurekapazitat pH 4,3 (Carbonatharte) und der Gesamtharte im Wasser mittels
Metrohm Titroprozessor
Ext.Norm: EN 27888 1993-09, EN 15O 10523:2012-02, DIN 38406-3:2002-03, DIN 38409-7:2005-12, DIN 38409-6:1986-01, Dok.Code: 19004
9) Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffes (NPOC-Methode)
Ext.Norm: ONORM EN 1484:2019-04, Dok Code’ 7500
10)  Bestimmung von gel6sten Anionen Chlorid, Fluorid, Nitrat und Sulfat mittels Flassigkeits-lonenchromatographie
Ext.Norm. EN SO 10304-1:2009-03, Dok.Code. 7518
11)  Bestimmung von Nitritstickstoff mit der FlieBanalytik (CFA) und spektrometrischer Detektion
Ext Norm EN SO 13395:1996-07, Dok.Code 7552
12)  Bestimmung von Ammonium - Verfahren mittels FlieBanalytik (CFA) und spekirometrischer Detektion
Ext.Norm: EN 1SO 11732:2005-02, Dok .Code. 7551
13)  Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen
Ext Norm: EN 1SO 6222:1999-05, Dok.Code. 10643
14)  Nachweis und Zahlung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm. EN SO 9308-1:2017-01, Dok Code: 10649

15)  Nachweis und Zahlung von intestinalen Enterokokken - Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm. EN ISO 7899-2:2000-04, Dok.Code. 10639

Zeichnungsberechtigt:

Dipl.Ing. (FH) Birgit Huemer e.h. -~--- Ende des Priifberichts -----
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GUTACHTEN

Das Wasser ENTSPRICHT im Rahmen des durchgefihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser GEEIGNET.

Der gemalB Lebensmittelcodex erhobene Lokalaugenschein ergab, dass derzeit keine Ménge! bestehen, die eine
Nutzung des Wassers zu Trinkzwecken beeintrachtigen oder ausschiieBen.

Hinwels:

Grundsdtzlich soll der pH-Wert des Wassers innerhalb des Indikatorparameterwert-intervalls von 6,5 bis 9,5 liegen.
GemdB Osterreichischem Lebensmittelbuch IV. Auflage, Kapitel BT (Trinkwasser) ist bei Wessern mit pH-Werten unter
7,0 mit einer Uberschreitung des Parameterwertes fiir Kupfer im Sinne der wéchentlich aufgenommenen Menge zu
rechnen. Kupfer soll daher bei solchen Wissern als Installationsmaterial nicht verwendet werden. Ebenso sollen bei
Weéissern mit pH-Werten unter 7,5 Rohrleitungen aus verzinktem Stahl nicht verwendet werden.

Geeignete AufbereitungsmaBnahmen (Entsduerung) kénnen das "Aggressivitatspotential” des Wassers verringern.

Gutachterin:

Dipling. {FH) Birgit Huemer

MDc04dhF/0V+8DvxmitJkTHVIdHVA+ TWbeNoAZgCV8£5ZhkecbC8aPR2nMevugzoMZhpX1 fKGs
al7N7NDAR1BkGydjgHSA+S8v7BiTbQOGAlPoQpESH1 z4GzLwU52z1kQvHMdaYbEHIKPPhK+be7
60xEtAFV1++MNsCBY40WL4 0xVBUEQhB/MzQnr81oBpJA6yIideNsJO2rA4gl7Q00gCl4 tmqUD
V4hmxHvT/nPlen7FEEXpXJJ1X+ebUQlwSFs+bIwuBpUUVFQLrQRP6KnoudeJKOAXU7dgUwWUAG
MPNCOBR5rpn20/0bDmt rvw7TuSyBK77rV6I3yHX1gmT1ImFLAGkCGXeJ 9EOFVHWAGEJVTVVX1iG
Signaturwert 54d4XxCwg3k3c3pd¥yw+aCh3DVDnKBca77PZZecBIrtqaT30b+GlTmVYN4Ag4aYIdt Xk TWnOT6E
JzToZMF/8sj00EalcpApgbc3Js03WFGageaéMPEIXNIBg9yhST4+y1ploUC554200+0C6v2LY
JtTCwgsbrGWyuDM6MIGDMHUN1 6X1bENEZ4pJdTacklx6001L8CTP6£rMUyt113 /mANSD/DJS08
¥YBw4cgvKdyuTyVMsnulIQDPCmvS0erTOQLbgl55VKNhALjwywELCOOpcmapZdRy fhxPWJIII0OkQ
I7mumQxk1lQKhYg6334VB7wzavss=

serialNumber=null CN=Oesterr. Agentur f. Gesundheit

Unterzeichner u. Ernaehrungssicherheit GmbH C=AT
 NBERT - " =05~ :08:
&3&“‘"“‘& 1,3,% Datum/Zeit-UTC 2026-05-21T09:08:572
T A
g-:‘? e\%f CN=GLOBALTRUST 2015 GOVERNMENT 1,C0U=GLOBALTRUST
2 = Aussteller-Zertifikat Certification Service,O=e-commerce monitoring GmbH,

- ,\“1 L=Wien, ST=Wien, C=AT
AGES|!
F -, i

153222131642797013526538515

oy
(o))

3 Serien-Nr.

~AMITSSIGNATUR
Methode urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0
Parameter etsi-bka-moa-1.0

Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Prifinformation Informationen zur Prifung der elesktronischen Signatur und des Ausdrucks
finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at
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